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1 JOHDANTO 
 
Tausta 
 
Päiväkotien sisäilman laatua on Suomessa viimeksi tutkittu laajasti 2000 - 2002, jol-
loin havaittiin useita puutteita päiväkotien sisäilmassa (Jalas & Kimari 2002). Tutki-
muksen tulokset julkaistiin ”Päiväkotien ilmanvaihto” oppaan muodossa. Koska tut-
kimuksesta on kulunut jo lähes 10 vuotta, on noussut esille tarve päivittää opas ja tut-
kia, ovatko sisäilmaongelmat yhä samat vai ovatko ne muuttuneet. 
 
Tutkimuksen tilaajana toimii LVI-talotekniikkateollisuus ry. Tutkimus toteutetaan 
viidessä ammattikorkeakoulussa (Mamk, Metropolia, Tamk, Oamk ja Samk).  Mikke-
listä tutkimukseen valittiin viisi peruskorjattua tai laajennettua päiväkotia. Päiväkodit 
valittiin yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa.  
 
Tavoite 
 
Tavoitteena tutkimuksella on saada uutta päivitettyä tietoa päiväkotien sisäilman laa-
dusta, ilmanvaihdon riittävyydestä ja lämpöolosuhteista. Tavoitteena on myös määrit-
tää, kuinka hyvin päiväkotien sisäilman laatu vastaa nykyisiä suosituksia ja määräyk-
siä ja ovatko toimenpiteet energiatehokkuuden parantamisesta vaikuttaneet sisäolo-
suhteiden terveellisyyteen ja viihtyisyyteen. Kolmantena tavoitteena on päivittää 
”Päiväkotien ilmanvaihto” opas, joka palvelee suunnittelijoita, urakoitsijoita ja raken-
nuksen loppukäyttäjiä.  
 
Määräykset, ohjeet ja suositukset 
 
Sisäilman laadun tulee vähintään täyttää terveydensuojelulain asettamat vaatimukset.  
”Sisäilma ei ole terveydensuojalain vaatimukset täyttävää, jos hiilidioksidipitoisuus on 
yli 2 700 mg/m3 (1 500 ppm). Sisäilma tuntuu tunkkaiselta hiilidioksidipitoisuuden 
ylittäessä tämän arvon. Ulkoilmavirran pitäisi olla noin 4 l/s henkilö kohden, jotta 
hiilidioksidipitoisuus ei kohoaisi suuremmaksi kuin 2 700 
mg/m3”.(Asumisterveysohje 2003.) 
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Huoneilman lämpötilan ohjearvoiksi päiväkodeissa asumisterveysopas suosittaa läm-
mityskaudella 21 – 22 °C. Päiväkotien huoneilman ja operatiivisen lämpötilan välttävä 
taso on asumisterveysohjeen mukaan 20 °C ja lattian pintalämpötilan tulisi olla vähin-
tään 19 °C. (Asumisterveysohje 2003.) 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2 annetaan määräyksiä ja ohjeita ra-
kennuksen sisäilmastolle. D2 2010 mukainen päiväkotien leikki- ja lepohuoneiden 
vähimmäisulkoilmavirta on 2,5 (dm3/s)/m2 tai 6 (dm3/s)/hlö. Leikki- ja lepohuoneiden 
vähimmäisulkoilmavirtaa ei ole muutettu vuoden 2003 jälkeen. Vuonna 1987 julkais-
tun D2:n mukainen päiväkotien leikki- ja lepohuoneiden vähimmäisulkoilmavirta on 
2,0 (dm3/s)/m2 tai 5 (dm3/s)/hlö. D2 2010 sallii huonelämpötilan poiketa ±1 °C lämmi-
tyskauden suunnitteluarvosta 21 °C. Huoneilman hiilidioksidipitoisuudelle D2 2010 
antaa ohjearvoksi 1200 ppm, kun vuoden 1987 D2:sen ohjearvo oli 2500 ppm. (Suo-
men rakentamismääräyskokoelman osa D2 1987, Suomen rakentamismääräyskokoel-
man osa D2 2003, Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D2 2010.) 
 
Sisäilmastoluokitus on tarkoitettu sisäilmaston tavoitteiden asettelun tueksi. Tavoi-
tearvot on annettu kolmitasoisena. S3 vastaa Suomen rakentamismääräyskokoelman 
osan D2 vähimmäisvaatimuksia sisäilman laadun, lämpötilan, ja ääniolosuhteiden 
osalta.  S2 luokka vastaa hyvää sisäilmastoa, jolloin ilman laatu, lämpöolot, valaistus 
ja ääniolosuhteet ovat hyvällä tasolla. Kesäpäivinä ylilämpeneminen on mahdollista. 
S1 luokka vastaa erittäin hyvää sisäilmaston laatua. (Sisäilmastoluokitus 2008.) Tau-
lukossa 1 on esitetty sisäilman laadun vertailuarvoja. 
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Taulukko 1. Sisäilman laadun vertailuarvot. (D2 1987, D2 2003, D2 2010, Sisäil-
mastoluokitus 2008, Asumisterveysohje 2003) 
 
D2 SL 2008 Asumisterveysohje 
  1987 2003 2010 S1 S2 S3 
 
qv (l/s)/m2) 2 2,5 2,5 4 2,5 2,5 - 
qv (l/s)/hlö) 5 6 6 12 9 6 4 
CO2 (ppm) ≤2500 ≤1200 ≤1200 < 750 < 900 < 1200 ≤1500 
ti  (°C) 21
 
20...22
(1 
20..22
(1 
- - - 20…22
(1 
to (°C) 20 20...22
(1
 20..22
(1
 21...22 20,5...22,5 20...22 20 
tl  (°C) - - - ≥19 ≥19 ≥17 19…20 
v (m/s) ≤0,18 
≤0,2(talvi) 
≤0,3(kesä) 
≤0,2(talvi) 
≤0,3(kesä) < 0,14
(2 
< 0,17
(2 
< 0,2
(2 
0,15...0,23
(3 
        1) lämmityskausi 
2) kun ilman lämpötila + 21 °C 
3) Enimmäisarvo (hyvä taso), kun ilman lämpötila on 20...22 °C 
 
Aiemmat tutkimukset 
 
Oulussa vuosina 2000 - 2002 tutkittiin 19 päiväkodin ilmanvaihdon toimivuutta, käy-
tettävyyttä ja huollettavuutta sekä ilmanvaihdon vaikutusta sisäilman laatuun. Tutki-
muksen päiväkodit olivat pääasiassa 1990-luvulla rakennettuja tai peruskorjattuja päi-
väkoteja. Yhteensä 32 lepohuoneessa suoritettiin ilman hiilidioksidipitoisuuden mitta-
us. (Jalas & Kimari 2002.) 
 
Tutkimuksessa todetaan, että kaksi litraa sekunnissa huoneneliötä kohti on ilmavirto-
jen vähimmäisohjearvona riittävä, mutta ilmavirtojen pinta-alaperusteinen mitoitus 
tulisi kuitenkin aina tarkastaa henkilöperusteiseen ilmavirtaan vertaamalla. Lähes kai-
kissa tutkimuksen kohteissa huonekohtaiset ilmavirrat jäivät alle D2:n henkilöperus-
teisen mitoitusarvon 5 (l/s)/hlö (D2 1987).  Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, 
että suunnitelmissa tulisi selvästi kertoa, kuinka suurelle henkilökuormalle ilmanvaih-
to on mitoitettu, ja tämän tulisi olla päiväkotien henkilökunnan tiedossa. Ilmanvaihdon 
suunnittelijan vastuuta henkilökunnan perehdytyksessä ilmanvaihtolaitteiston toimin-
taan tulisi tutkimuksen mukaan myös kasvattaa. Pelkkä ilmavirtojen suurentaminen ei 
paranna sisäilman laatua, vaan huomioon tulisi ottaa myös ilmanjakotapa ja ilmanja-
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kolaitteiden oikea sijoitus, jotta tuloilma saataisiin laskeutumaan oleskeluvyöhykkeel-
le. (Jalas & Kimari 2002.) 
 
Oulun seudun ympäristöviraston toimialueen kymmenen kunnan alueella suoritettiin 
talvella 2006 - 2007 projekti, jossa tutkittiin 162 päiväkodin sisäilman laatua mittaa-
malla hiilidioksidipitoisuutta lepo- ja leikkihuoneissa. Yhteensä mittauksia tehtiin 462 
lepo- ja leikkihuoneessa. 60 %:ssa päiväkodeista sisäilmanlaadussa ei todettu huo-
mautettavaa. 24 %:ssa päiväkodeista sisäilmanlaatu oli huono. Johtopäätöksissä tode-
taan, että painovoimainen ilmanvaihto ja pelkkä koneellinen poistoilmanvaihto eivät 
riitä takaamaan hyvää sisäilman laatua. Ilmanvaihdon toimivuudesta ja huollosta tulisi 
myös huolehtia. Päiväkodeissa, joissa hiilidioksidipitoisuus nousi yli sallitun rajan, 
kehotettiin toiminnanharjoittajaa kiinnittämään huomiota päivälepojärjestelyihin, lap-
simääriin sekä pitämään mahdollisuuksien mukaan lepo- ja ryhmähuoneiden välisiä 
ovia auki. Raportissa suositellaan, että uusien päiväkotien ilmanvaihtoon tulisi suun-
nittelussa kiinnittää erityistä huomiota, jos lepo- ja leikkihuone sijaitsee rakennuksen 
etelä- tai länsiosassa. (Oulun seudun ympäristötoimen raportti 2/2009.) 
 
Kiinteistölehdessä julkaistussa artikkelissa kerrotaan 34 päiväkodin sisäilmatutkimuk-
sesta, joka suoritettiin Helsingissä vuonna 2003. Sisäilmamittaukset suoritettiin lepo- 
ja leikkihuoneissa. Mittaushuoneet valittiin sen perusteella, missä epäiltiin ongelmia 
olevan. 15 päiväkodissa 34:stä hiilidioksidipitoisuus ylitti 1200 ppm. Kohonneen si-
säilman hiilidioksidipitoisuuden vuoksi päiväkodeille suositeltiin laajempaa sisäilma-
tutkimusta. Mittausten yhteydessä lähetettiin myös sisäilmakysely lähes 300 päiväko-
dille, joista 34 vastasi kyselyyn. Kyselyyn vastanneista päiväkodeista 91 % oli tyyty-
mättömiä ilmanvaihtoon ja 88 % tyytymättömiä ilman lämpötilaan. Johtopäätelmissä 
todetaan, että ilmanvaihtoa tulisi voida säätää tarpeen mukaan. Henkilökunnan tulisi 
olla myös tietoinen siitä, kuinka monelle ilmanvaihto on suunniteltu, mutta päiväkodin 
henkilökunnalle ei tulisi sälyttää vastuuta ilmanvaihdon toiminnasta. (Kiinteistölehti 
10/2003.) 
 
 
 
 
5 
 
2 MITTAUKSET 
 
Sisäilman laatuun, lämpöolosuhteisiin ja ilmanvaihdon toimivuuteen liittyviä mittauk-
sia tehtiin viiden päiväkodin lepo- ja leikkihuoneissa. Tässä työssä on käsitelty vain 
kevätmittauksia. Mittaukset suoritettiin SFS-standardien mukaisesti.  
 
2.1 Perusmittaukset 
 
Lepohuoneiden ilman laadun ja lämpöolosuhteiden perusmittaukset tehtiin päiväunien 
aikana, jolloin henkilökuormitus oli tunnettu ja vakio. Leikkihuoneiden mittaukset 
tehtiin leikkihetken aikana, jolloin kuormitus oli suurimmillaan. Molempien huonei-
den mittauksissa pyrittiin vähintään tunnin pituiseen seurantajaksoon, päiväkodin ai-
kataulusta riippuen.  
 
Perusmittaukset toteutettiin jatkuvana mittauksena (kuva 1). Mitattavat suureet olivat: 
o ilman lämpötila (0,1 m, 1,1 m ja 1,7 m) 
o ilman suhteellinen kosteus (1,1 m) 
o operatiivinen lämpötila (1,1 m) 
o hiilidioksidipitoisuus (1,1 m) 
o tulo- ja poistoilman lämpötila 
o tulo- ja poistoilman suhteellinen kosteus 
o ulkoilman lämpötila. 
 
Perusmittaukset tehtiin SFS 5511 ja SFS 5512 standardien mukaisesti. Ilman lämpöti-
laa ja suhteellista kosteutta mitattiin EBI 20-TH-dataloggerilla (kuva 2). Operatiivista 
lämpötilaa mitattiin pallolämpömittarilla, jonka sisällä oli lämpötila-anturi, joka oli 
kytketty Eltek 1000 Series Squirrel -dataloggeriin (kuva 3). Hiilidioksidipitoisuus mi-
tattiin TSI IAQ-CALC 7535 -mittarilla (kuva 4). (SFS-5511.) 
 
 KUVA 1. Lämpöolosu
 
KUVA 2.  Ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden
loggeri EBI 20-TH.
 
 
hteiden ja ilman laadun mittausjärjestelmä
 
 mittauksissa käytetty
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. 
 data-
 KUVA 3. Operatiivisen lämpötilan
Series Squirrel. 
 
KUVA 4. Ilman laadun mittauksissa käytetty
 
Perusmittausten kanssa samanaikaisesti mitattiin 
tila ja ilman liikenopeus sekä
tehtiin tilojen ollessa tyhji
tilamittarilla (kuva 5) useasta pisteestä. Ilman liikenopeus mitattiin 1,1 metristä Sw
ma air 300 mittarilla, johon oli yhdistetty olosuhdeanturi (kuva 6). 
 
 
 
 mittauksissa käytetty dataloggeri Eltek 1000 
 
 CO2-mittari TSI IAQ
kertamittauksina 
 huoneiden tulo- ja poistoilmavirrat. 
llään. Lattian pintalämpötila mitattiin infrapuna
7 
-CALC 7535. 
lattian pintalämpö-
Kertamittaukset 
pintalämpö-
e-
 
 KUVA 5. Lattian pintalämpöti
lamittari Raytek Rayner ST2L.
 
KUVA 6. Ilman liikenopeuden mittauksissa käytetty o
300 + olosuhdeanturi.
 
2.2 Ilmamäärämittaukset
 
Tulo- ja poistoilmamäärät mitattiin huonekohtaisesti 
määrämittaustulokset
 
lan mittauksissa käytetty infrapuna
 
losuhdemittari Swema air 
 
 
jokaisessa päiväkodissa. Ilm
 on esitetty liitteissä 1 - 5.  Mittalaitteina ilmamäärämittauksissa 
8 
pintalämpöti-
 
a-
 käytettiin ilmastoinnin monitoimimittaria TSI Airflow TA
balometriä (kuva 8)
 
KUVA 7. Ilmastoinnin monitoimimittari TSI Airflow TA
 
KUVA 8. TSI 8370 Accubalance Balometri.
 
 
 
 
-460 (kuva 7) ja TSI 8370 
. (SFS-5512, KH-20-00260.) 
 
-460.
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 2.3 Seurantamittaukset
 
Viikon mittaiseen seurantamittaukseen valittiin kaksi päiväkotia
perusmittausten perusteella.
mittausten mukaan oli alhaiset ilmamäärät henkilömäärään nähden
valittiin päiväkoti, 
kysuositusten suuruiset
 
Seurantamittauksissa 
dataloggerilla (kuva 2
la (kuva 4).  
 
3 PÄIVÄKOTI 1 
 
3.1 Taustatiedot 
 
Päiväkoti 1 (kuva 9)
Kohteen huonepinta
nuksen lämmitysenergian
 
KUVA 9. Mittauskohde 1.
 
 Ensimmäiseksi kohteeksi valittiin päiväkoti, jossa 
jossa perusmittausten mukaan ilmamäärät olivat vähintään n
. Seurantamittaukset suoritettiin vain leikkihuoneissa
ilman lämpötilaa mitattiin 1,1 metrin korkeudelta
) ja ilman hiilidioksidipitoisuutta TSI IAQ
 on rakennettu vuonna 1988 ja sitä on laajennettu vuonna 2009. 
-ala on 530 m2 ja rakennustilavuus 2310 m3
kulutus oli 142 MWh ja sähköenergiankulutus 57
 
10 
. Päiväkodit valittiin 
perus-
. Toiseksi kohteeksi 
y-
. 
 EBI 20-TH 
-CALC 7353 mittaril-
. Vuonna 2008 raken-
 MWh. 
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Päiväkodissa ilmanvaihtotapana on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Päiväkodin 
tuloilmakoneet toimivat täydellä teholla klo 5:00 – 18:00 ja puoliteholla klo 18:00 – 
5:00. Ilmanvaihtokanavat on nuohottu kohteessa maaliskuussa 2010. Ilmanvaihtoko-
neiden suodattimet on vaihdettu nuohouksen yhteydessä (5.3.2010). Lämmitysmuoto-
na kohteessa on kaukolämpö ja lämmönjakotapana vesikiertoinen patterilämmitys. 
 
Päiväkodissa on kolme hoitoryhmää, joihin kuuluu 37 lasta. Henkilökuntaa päiväko-
dissa on 12 henkilöä.  
 
3.2 Mittaustulokset 
 
3.2.1 Perusmittaukset  
 
Kuvassa 10 on esitetty leikkihuoneen hiilidioksidipitoisuus leikkihetken aikana, huo-
neen pinta-ala, suunnitellut ja mitatut ilmavirrat sekä henkilökuorma. 
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KUVA 10. Leikkihuoneen hiilidioksidipitoisuus leikkihetken ja ruokailun aikana. 
 
Huoneen tuloilmamäärä on 25 % suurempi kuin suunniteltu. Tuloilmavirta huonee-
seen on 3,0 (l/s)/m2 ja henkilöä kohden (kun huoneessa oli 15 henkilöä) 4,3 l/s. Tu-
loilmavirta täyttää D2 2010 pinta-alaperusteisen ohjearvon, mutta ei henkilöperusteis-
ta ohjearvoa ruokailun aikana.  
 
Leikkihuoneessa hiilidioksidipitoisuus nousi korkeimmalle tasolle ruokailun aikana, 
jolloin huoneessa oli 15 henkilöä. Ruokailun aikana hiilidioksidipitoisuuden maksi-
miarvo oli 971 ppm ja leikkihetken aikana 842 ppm.  Leikkihuone alittaa D2:n ohjear-
von hiilidioksidipitoisuuden osalta ja oli selvästi alle D2:n enimmäisarvon (1200 
ppm). 
 
Kuvassa 11 on esitetty lepohuoneen hiilidioksidipitoisuus lepohetken aikana, huoneen 
pinta-ala, suunnitellut ja mitatut ilmavirrat sekä henkilökuorma. 
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KUVA 11. Lepohuoneen hiilidioksidipitoisuus lepohetken aikana. 
 
Lepohuoneen tuloilmavirta neliömetriä kohden on 1,9 l/s ja henkilöä kohden 8,1 l/s. 
Lepohuoneen henkilökuorma oli mittaustilanteessa normaalia pienempi. Tuloilmavirta 
ei täytä D2:n pinta-alaperusteista ohjearvoa. 
 
Lepohetken aikana hiilidioksidipitoisuus nousi vain arvoon 724 ppm, kun huoneessa 
oli 10 henkilöä.  Lepohuoneen CO2-pitoisuus oli selvästi alle D2:n ohjearvon mittaus-
ajankohdan kuormituksella. Taulukossa 2 on esitetty leikki- ja lepohuoneen 
lämpöolosuhdemittausten tulokset. 
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TAULUKKO 2. Lämpöolosuhdesuureiden keskiarvot mittausjaksolla. Mittaus-
päivä 7.4.2010. 
 mitattu suure  Aika Leikkihuone Lepohuone 
 
8:55 - 10:15 11:55 - 13:55 
ulkoilman lämpötila tu (°C) 2,0 3,6 
ulkoilman suhteellinen kosteus RHu (%) 90 83 
ilman lämpötila ti 0,1m (°C) 22,2 20,7 
ilman lämpötila ti 1,1m  (°C) 22,5 20,9 
ilman lämpötila ti 1,7m (°C) 22,9 21,0 
operatiivinen lämpötila to 1,1m  (°C) 22,8 20,9 
sisäänpuhallusilman lämpötila tsp (°C) 19,7 19,7 
poistoilman lämpötila tp (°C) 22,3 22,6 
sisäänpuhallusilman suhteellinen kosteus RHsp (%) 28 27 
huoneilman suhteellinen kosteus RH1.1m(%) - 29 
poistoilman suhteellinen kosteus RHp (%) 27 26 
ilman liikenopeus V 3 min (m/s) 0,10 0,08 
lattian pintalämpötila tl (°C) 20 19 
 
Leikkihuoneessa ilman ja operatiivisen lämpötilan keskiarvo seurantajaksolla nousi yli 
lämmityskauden suositusarvon 22 °C. Korkeimmillaan ilman lämpötila nousi lepo-
huoneessa seurantajaksolla 21,1 °C:een ja leikkihuoneessa 23,3 °C:een. Lepohuoneen 
lattian pintalämpötila täytti Asumisterveysoppaan välttävän tason ja leikkihuoneessa 
hyvän tason.  
 
Mittausten yhteydessä huomattiin toisessa lepohuoneessa huomattavaa vedon tunnetta, 
joten myös toisesta lepohuoneesta mitattiin ilman liikenopeutta. Ilman liikenopeuden 
3 min keskiarvoksi saatiin lepoalueella 0,72 m/s, joka ylittää selvästi RakMK osan D2 
asettamat enimmäisarvot päiväkodin lepohuoneelle (0,2 m/s talvella ja 0,3 m/s kesäl-
lä).  
 
Suuren ilman liikenopeuden syyksi selvisi väärin suunnattu tuloilmasäleikkö. Tuloil-
masuihku suuntautui suoraan lattialle, jossa lapset nukkuivat. Päiväkodissa oli suori-
tettu pari kuukautta aikaisemmin ilmanvaihtojärjestelmän nuohous. 
 
15 
 
3.2.2 Seurantamittaukset  
 
Kuvassa 12 on esitetty leikkihuoneen hiilidioksidipitoisuus ja kuvassa 13 ilman 
lämpötila (1,1 m) 6 päivän seurantamittauksen aikana. 
 
 
KUVA 12. Leikkihuoneen hiilidioksidipitoisuus seurantamittauksen aikana. 
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CO2-pitoisuus (ppm)
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KUVA 13. Leikkihuoneen ilman lämpötila seurantamittauksen aikana. 
 
Ilman lämpötila nousi seurantamittauksen aikana ajoittain 25 °C:een. Korkeat 
lämpötilat ajoittuvat ruokailuhetkeen, jolloin huoneen henkilökuorma on 
suurimmillaan.  
 
3.2.3 Olosuhteiden pysyvyys  
 
Olosuhteiden pysyvyyttä on tarkasteltu hiilidioksidipitoisuuden ja ilman lämpötilan 
(1,1m) yhden tunnin liukuvan keskiarvon avulla. Olosuhteiden pysyvyys kuvaa, min-
kä osan huoneen käyttöajasta hiilidioksidipitoisuus ja lämpötila ei ylitä tai alita sallit-
tuja vähimmäis- tai enimmäisarvoja. Olosuhdepysyvyydet on esitetty taulukoissa 3 ja 
4. Taulukoissa 3 ja 4 olosuhteiden pysyvyyttä päiväkodin käyttöaikana (8-16) on ver-
rattu Sisäilmastoluokitus 2008:n tavoitearvoihin.  
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TAULUKKO 3.  Ilman laadun (CO2-pitoisuus) olosuhdepysyvyys verrattuna SL 
2008 tavoitearvoihin. 
Sisäilmastoluokka S1 
 
S2 
 
S3 
Tavoitearvo CO2-pitoisuudelle (ppm) <750 
 
<900 
 
<1200 
Tavoitearvo olosuhdepysyvyydelle (% )  95 % 
 
90 % 
 
- 
Mitattu olosuhdepysyvyys (% ) 97 % 
 
100 % 
 
100 % 
 
TAULUKKO 4.  Ilman lämpötilan olosuhdepysyvyys verrattuna SL 2008 tavoi-
tearvoihin. 
Sisäilmastoluokka S1 
 
S2 
 
S3 
Tavoitearvo operatiiviselle lämpö-
tilalle top (°C) tu ≤ 10 °C                                            21,0 ≤ top ≥ 22,0 
 
20,5 ≤ top ≥ 22,5 
 
20,0 ≤ top ≥ 22,0 
Tavoitearvo olosuhdepysyvyydelle 
(% )  95 % 
 
90 % 
 
- 
Mitattu olosuhdepysyvyys (% ) 9 % 
 
31 % 
 
9 % 
 
Olosuhdepysyvyystaulukoissa vertailuarvoina on käytetty ulkoilman lämpötilasta riip-
puvia Sisäilmastoluokitus 2008 mukaisia operatiivisen lämpötilan tavoitearvoja si-
säilmastoluokille S1, S2 ja S3. Ulkoilman lämpötilan keskiarvo oli mittausten aikana 
alle 10 °C. 
 
4 PÄIVÄKOTI 2 
 
4.1 Taustatiedot 
 
Päiväkoti 2 (kuva 14) on rakennettu vuonna 1820. Kohde on otettu päiväkotikäyttöön 
vuonna 1985, ja siihen on tehty peruskorjaus vuonna 2005. Kohteessa on kaksi kerros-
ta. Kohteen huonepinta-ala on 748 m2 ja rakennustilavuus 3070 m3. Rakennuksen 
lämmitysenergiankulutus oli vuonna 2008 161 MWh ja sähköenergiankulutus 77 
MWh. 
 
 KUVA 14. Mittauskohde 2
 
Päiväkodissa ilmanvaihtotapana on koneellinen tulo
tuloilmakone toimii 
vaihdettu 11.3.2010.
pana on vesikiertoinen patterilämmitys.
 
Päiväkodissa on kolme hoitoryhmää, joihin kuuluu 90 lasta. Henkilökuntaa päiväk
dissa on 20 henkilöä.
 
4.2 Mittaustulokset
 
4.2.1 Perusmittaukset 
 
Kuvassa 15 on esitetty leikkihuoneen hiilidioksidipitoisuus leikkihetken aikana, hu
neen pinta-ala, suunnitellut ja mitatut ilmavirrat sekä henkilökuorma.
 
. 
- ja poistoilmanvaihto.
täydellä teholla kokoajan. Ilmanvaihtokoneen suodattimet on 
 Lämmitysmuotona kohteessa on kaukolämpö ja lämmönjakot
 
 
 
 
18 
 
 Päiväkodin 
a-
o-
o-
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KUVA 15. Leikkihuoneen hiilidioksidipitoisuus leikkihetken aikana. 
 
Huoneen tuloilmamäärä on 39 % pienempi kuin suunniteltu. Tuloilmavirta huonee-
seen on 1,8 (l/s)/m2 ja henkilöä kohden (kun huoneessa oli 20 henkilöä) 2,3 l/s. Tu-
loilmavirta ei täytä D2 2010 pinta-alaperusteista ohjearvoa, eikä henkilöperusteista 
ohjearvoa mittausajankohdan kuormituksella.  
 
Leikkihetken aikana hiilidioksidipitoisuus nousi arvoon 1105 ppm, jolloin huoneessa 
oli 20 henkilöä. Huoneen ovi oli raollaan koko leikkihetken ajan. Leikkihuone täyttää 
D2:n asettaman ohjearvon (1200 ppm) hiilidioksidipitoisuuden osalta. Kuvassa 16 on 
esitetty lepohuoneen hiilidioksidipitoisuus lepohetken aikana, huoneen pinta-ala, 
suunnitellut ja mitatut ilmavirrat sekä henkilökuorma. 
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KUVA 16. Lepohuoneen hiilidioksidipitoisuus lepohetken aikana. 
 
Lepohetken aikana huoneen henkilökuorma nousi vielä kahdella henkilöllä. Huoneen 
tuloilmavirta on 1,8 (l/s)/m2 ja henkilöä kohden (kun huoneessa oli 22 henkilöä) 2,1 
l/s. Tuloilmavirta ei täytä D2 2010 pinta-alaperusteista ohjearvoa, eikä 
henkilöperusteista ohjearvoa mittausajankohdan kuormituksella.  
 
Huoneen hiilidioksidipitoisuus nousi maksimikuormituksen aikana arvoon 1528 ppm. 
Lepohuone ei täytä D2:n asettamaa ohjearvoa (1200 ppm) hiilidioksidipitoisuuden 
osalta eikä terveydensuojelulain vaatimuksia (1500 ppm). Mittausten yhteydessä 
huomattiin, että leikki- ja lepohuoneen poistoilmakanava oli irti ventiilistä (kuva 17). 
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KUVA 17. Alakaton yläpuolelle päättyvä poistoilmakanava. 
 
Leikki- ja lepohuone on kauimmainen huone ilmanvaihtokoneelta katsottuna. Ilman-
vaihtokoneen teho ei riitä tuomaan ilmaa leikki- ja lepohuoneeseen vaikka tuloilma-
määrää on kuristettu muista tuloilmakanavan haaroista. Taulukossa 5 on esitetty 
leikki- ja lepohuoneen lämpöolosuhdemittausten tulokset. 
 
TAULUKKO 5. Lämpöolosuhdesuureiden keskiarvot mittausjaksolla. Mittaus-
päivä 15.4.2010. 
mitattu suure Aika Leikkihuone Lepohuone 
 
8:50 - 9:40 12:05 - 13:05 
ulkoilman lämpötila tu (°C) 4,0 8,1 
ulkoilman suhteellinen kosteus RHu (%) 66 51 
ilman lämpötila ti 0,1m (°C) 20,9 22,0 
ilman lämpötila ti 1,1m  (°C) 22,3 23,1 
ilman lämpötila ti 1,7m (°C) 22,6 23,4 
operatiivinen lämpötila to 1,1m  (°C) 22,7 23,4 
sisäänpuhallusilman lämpötila tsp (°C) 19,9 20,0 
poistoilman lämpötila tp (°C) 22,0 22,8 
sisäänpuhallusilman suhteellinen kosteus RHsp (%) 22 24 
huoneilman suhteellinen kosteus RH1.1m(%) 23 27 
poistoilman suhteellinen kosteus RHp (%) 26 29 
ilman liikenopeus v 3 min (m/s) 0,05 0,05 
lattian pintalämpötila tl (°C) 21 21 
22 
 
. 
Leikki- ja lepohuoneessa ilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan keskiarvo seu-
rantajaksolla nousi yli lämmityskauden suositusarvon 22 °C. Korkeimmillaan ilman-
lämpötila nousi lepohetken aikana 23,6 °C:een ja leikkihetken aikana 22,7 °C:een. 
Leikki- ja lepohuoneen lattian pintalämpötila täytti Asumisterveysoppaan hyvän ta-
son.  
 
4.2.2 Seurantamittaukset  
 
Kuvassa 18 on esitetty leikkihuoneen hiilidioksidipitoisuus ja kuvassa 19 ilman 
lämpötila 6 päivän seurantamittauksen aikana. 
 
 
KUVA 18. Leikkihuoneen hiilidioksidipitoisuus seurantamittauksen aikana. 
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23 
 
 
KUVA 19. Leikkihuoneen ilman lämpötila seurantamittauksen aikana. 
 
Ilman lämpötila nousi seurantamittauksen aikana ajoittain 23 °C:een. Korkeat 
lämpötilat ajoittuvat lepohetkeen, jolloin huoneen henkilökuorma on suurimmillaan. 
 
4.2.3 Olosuhteiden pysyvyys  
 
Olosuhteiden pysyvyyttä on tarkasteltu hiilidioksidipitoisuuden ja ilman lämpötilan 
(1,1 m) yhden tunnin liukuvan keskiarvon avulla. Olosuhteiden pysyvyys kuvaa, 
minkä osan huoneen käyttöajasta hiilidioksidipitoisuus ja lämpötila ei ylitä tai alita 
sallittuja vähimmäis- tai enimmäisarvoja. Olosuhdepysyvyydet on esitetty taulukoissa 
6 ja 7. Taulukoissa 6 ja 7 olosuhteiden pysyvyyttä päiväkodin käyttöaikana (8-16) on 
verrattu Sisäilmastoluokitus 2008:n tavoitearvoihin.  
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TAULUKKO 6.  Ilman laadun (CO2-pitoisuus) olosuhdepysyvyys verrattuna SL 
2008 tavoitearvoihin. 
Sisäilmastoluokka S1 
 
S2 
 
S3 
Tavoitearvo CO2-pitoisuudelle (ppm) <750 
 
<900 
 
<1200 
Tavoitearvo olosuhdepysyvyydelle (% )  95 % 
 
90 % 
 
- 
Mitattu olosuhdepysyvyys (% ) 71 % 
 
81 % 
 
94 % 
 
TAULUKKO 7.  Ilman lämpötilan olosuhdepysyvyys verrattuna SL 2008 tavoi-
tearvoihin. 
Sisäilmastoluokka S1 
 
S2 
 
S3 
Tavoitearvo operatiiviselle lämpö-
tilalle top (°C) tu ≤ 10 °C                                            21,0 ≤ top ≥ 22,0 
 
20,5 ≤ top ≥ 22,5 
 
20,0 ≤ top ≥ 22,0 
Tavoitearvo olosuhdepysyvyydelle 
(% )  95 % 
 
90 % 
 
- 
Mitattu olosuhdepysyvyys (% ) 66 % 
 
93 % 
 
66 % 
 
Olosuhdepysyvyystaulukoissa vertailuarvoina on käytetty ulkoilman lämpötilasta riip-
puvia Sisäilmastoluokitus 2008 mukaisia operatiivisen lämpötilan tavoitearvoja si-
säilmastoluokille S1, S2 ja S3. Ulkoilman lämpötilan keskiarvo oli mittausten aikana 
alle 10 °C. 
 
5 PÄIVÄKOTI 3 
 
5.1 Taustatiedot 
 
Päiväkoti 3 (kuva 20) on rakennettu vuonna 1949 ja siihen on tehty peruskorjaus 
vuonna 1985. Kohteessa on kaksi kerrosta. Kohteen huonepinta-ala on 738 m2 (ker-
rokset 1 ja 2)  ja kokonaisrakennustilavuus 4794 m3. Rakennuksen lämmitysenergian-
kulutus oli vuonna 2008 323 MWh ja sähköenergiankulutus  94 MWh. 
 
 KUVA 20. Mittauskohde 3
 
Päiväkodissa ilmanvaihtotapana 
Yläkerrassa kohteessa on painovoimainen ilmanvaihto.
mii täydellä teholla
neen suodattimet on vaihdettu 11.1.2010.
pö ja lämmönjakotapana on vesikiertoinen patterilämmitys.
 
Päiväkodissa on neljä hoitoryhmää, joihin kuuluu 62
sa on 21 henkilöä.  
 
5.2 Mittaustulokset
 
Perusmittaukset  
 
Kuvassa 21 on esitetty leikkihuoneen hiilidioksidipitoisuus leikkihetken aikana, hu
neen pinta-ala, suunnitellut ja mitatut ilmavirrat sekä henkilökuorma.
 
. 
alakerrassa on koneellinen tulo-
 Päiväkodin tuloilmakone to
 klo 7:00 – 18:00 ja puoliteholla klo 18:00 –
 Lämmitysmuotona kohteessa on kaukolä
 
 lasta. Henkilökuntaa päiväkodi
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 ja poistoilmanvaihto. 
i-
 7:00. Ilmanvaihtoko-
m-
s-
o-
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KUVA 21. Leikkihuoneen hiilidioksidipitoisuus leikkihetken aikana. 
 
Huoneen tuloilmamäärä on 8 % pienempi kuin suunniteltu. Tuloilmavirta huoneeseen 
on 1,8 (l/s)/m2 ja henkilöä kohden (kun huoneessa oli 16 henkilöä) 4,4 l/s. Tuloilma-
virta ei täyttä D2 2010 pinta-alaperusteista ohjearvoa eikä henkilöperusteista ohjear-
voa mittausajankohdan kuormituksella.  
 
Leikkihuoneessa hiilidioksidipitoisuus nousi korkeimmalle aamupalan jälkeisenä leik-
kihetkenä, jolloin huoneessa oli 16 henkilöä. Henkilökuormitus vaihteli huoneessa 
huomattavasti leikkihetken aikana, koska viereinen leikkihuone oli myös ryhmän käy-
tössä. Väliovi viereiseen huoneeseen oli lähes koko mittauksen ajan auki.  Leikkihet-
ken aikana hiilidioksidipitoisuus nousi arvoon 881 ppm. Leikkihuoneen CO2-pitoisuus 
oli selvästi alle D2:n enimmäisarvon (1200 ppm) ja täyttää sisäilmastoluokka S2 vaa-
timuksenkin (CO2<900 ppm). 
 
Kuvassa 22 on esitetty lepohuoneen hiilidioksidipitoisuus lepohetken aikana, huoneen 
pinta-ala, suunnitellut ja mitatut ilmavirrat sekä henkilökuorma. 
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Päiväkoti 3, leikkihuone 39,0m2,
suunn. tuloilmamäärä 76 l/s, suunn. poistoilmamäärä 76 l/s
mit.tuloilmamäärä 70 l/s, mit.poistoilmamäärä 58 l/s, 0-16 hlö
CO2-pitoisuus (ppm)
leikkihetki (16 hlö)
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KUVA 22. Lepohuoneen hiilidioksidipitoisuus lepohetken aikana. 
 
Lepohuoneen tuloilmavirta neliömetriä kohden on 1,9 l/s ja henkilöä kohden (kun 
huoneessa oli 20 henkilöä) 3,6 l/s. Tuloilmavirta ei täytä D2 henkilöperusteisen oh-
jearvoa eikä pinta-alaperusteista ohjearvoa mittaushetken kuormituksella. 
 
Lepohuoneen henkilömäärä oli lepohetken aikana suurimmillaan 20, jolloin huoneen 
hiilidioksidipitoisuus nousi arvoon 942 ppm. Lepohuoneen CO2-pitoisuus oli selvästi 
alle D2:n salliman enimmäisarvon (1200 ppm). Taulukossa 8 on esitetty leikki- ja 
lepohuoneen lämpöolosuhdemittausten tulokset. 
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Päiväkoti 3, lepohuone 37,0m2,
suunn. tuloilmamäärä 73 l/s, suunn. poistoilmamäärä 73 l/s
mit.tuloilmamäärä 72 l/s, mit.poistoilmamäärä 70 l/s, 0-20 hlö
CO2-pitoisuus (ppm)
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TAULUKKO 8. Lämpöolosuhdesuureiden keskiarvot mittausjaksolla. 
Mittauspäivä 8.4.2010. 
mitattu suure Aika Leikkihuone Lepohuone 
8:32 -9:47 12:07 - 13:52 
ulkoilman lämpötila tu (°C) 3,8 11,7 
ulkoilman suhteellinen kosteus RHu (%) 74 54 
ilman lämpötila ti 0,1m (°C) 21,8 22,3 
ilman lämpötila ti 1,1m  (°C) 21,9 22,5 
ilman lämpötila ti 1,7m (°C) 21,9 22,0 
operatiivinen lämpötila to 1,1m  (°C) 22,8 22,4 
sisäänpuhallusilman lämpötila tsp (°C) 18,7 18,7 
poistoilman lämpötila tp (°C) 21,4 21,8 
sisäänpuhallusilman suhteellinen kosteus RHsp (%) 30 33 
huoneilman suhteellinen kosteus RH1.1m(%) 26 29 
poistoilman suhteellinen kosteus RHp (%) 27 30 
ilman liikenopeus V 3 min (m/s) 0,06 0,12 
lattian pintalämpötila tl (°C) 21 21 
 
Lepohuoneessa ilman lämpötilan keskiarvo seurantajaksolla nousi yli lämmityskauden 
suositusarvon 22 °C. Korkeimmillaan ilmanlämpötila nousi lepohuoneessa seuranta-
jaksolla 22,9 °C:een ja leikkihuoneessa 22,3 °C:een. Molempien huoneiden lattian 
pintalämpötila täytti Asumisterveysoppaan hyvän tason.  
 
Päiväkodissa suoritettiin lisämittauksena yläkerrassa sijaitsevan lepohuoneen hiilidi-
oksidipitoisuuden mittaus lepohetken aikana. Lepohuoneessa on painovoimainen il-
manvaihto. Kuvassa 23 on esitetty lepohuoneen hiilidioksidipitoisuus lepohetken ai-
kana. 
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KUVA 23. Painovoimasella ilmanvaihdolla varustetun lepohuoneen 
hiilidioksidipitoisuus lepohetken aikana. 
 
Lepohetken aikana leikkihuoneen hiilidioksidipitoisuus nousi arvoon 2597 ppm. Ter-
veydensuojalain asettama hiilidioksidipitoisuuden maksimiarvo on 1500 ppm, jonka 
huoneen hiilidioksidipitoisuus ylittää reilusti. Mittauspäivänä lepohuoneen henkilö-
kuormitus oli tavallista pienempi. Päiväkodin henkilökunnan mukaan huoneen mak-
simi henkilömäärä on 14 henkilöä. 
 
6 PÄIVÄKOTI 4 
 
6.1 Taustatiedot 
 
Päiväkoti 4 (kuva 24) on rakennettu vuonna 1990, ja sitä on laajennettu vuonna 2009. 
Kohteen huonepinta-ala on 1080 m2 ja rakennustilavuus 3240 m3. Rakennuksen läm-
mitysenergiankulutus oli vuonna 2008 146 MWh. Rakennuksen sähköenergiankulu-
tuksesta ei ole tietoa, koska vuokralainen vastaa sähkökustannuksista. 
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Päiväkoti 3, Lepohuone 17,5 m2,
painovoimainen ilmanvaihto,  0-10 hlö
CO2-pitoisuus (ppm)
 KUVA 24. Mittauskohde 4
 
Päiväkodissa ilmanvaihtotapana on koneellinen tulo
tuloilmakone 1 toimii täydellä teholla
klo 18:00 – 19:00. Muina aikoina tuloilmakone 1 
mii täydellä teholla
Tuloilmakone 2 suodattimien vaihdosta vastaa laitetoimittaja. 
teessa on kaukolämpö ja lämmönjakotapana on vesikier
 
Päiväkodissa on kuusi hoitoryhmää, joihin kuuluu 110 lasta. Henkilökuntaa päiväk
dissa on yhteensä 24 henkilöä. 
 
6.2 Mittaustulokset
 
Perusmittaukset  
 
Kuvassa 25 on esitetty leikkihuoneen hiilidioksidipitoisuus leikkihetken aikana, hu
neen pinta-ala, suunnitellut ja mitatut ilmavirrat sekä henkilökuorma.
 
. 
- ja poistoilmanvaihto.
 klo 7:00 – 18:00, puoliteholla
on pois päältä. Tuloilmakone 2 to
 klo 7:00 – 20:00, puoliteholla klo 6:00 – 7:00
Lämmitysmuotona ko
toinen patterilämmitys.
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 Päiväkodin 
 klo 6:00 – 7:00 ja 
i-
 ja klo 20:00 – 6:00. 
h-
 
o-
o-
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KUVA 25. Leikkihuoneen hiilidioksidipitoisuus leikkihetken aikana. 
 
Leikkihuoneen tuloilmamäärä on 27 % pienempi kuin suunniteltu. Tuloilmavirta huo-
neeseen on 1,2 (l/s)/m2 ja henkilöä kohden (kun huoneessa oli 13 henkilöä) 3,4 l/s. 
Tuloilmavirta ei täytä D2 2010 pinta-alaperusteista ohjearvoa, eikä henkilöperusteista 
ohjearvoa mittaushetken kuormituksella.  
 
Leikkihuoneessa leikkihetken aikana hiilidioksidipitoisuus nousi arvoon 891 ppm, kun 
huoneessa oli 13 henkilöä. Huoneen henkilökuormitus vaihteli leikkihetken aikana 
huomattavasti, ja huoneen ovet olivat välillä auki.  Leikkihuone alittaa D2:n ohjearvon 
hiilidioksidipitoisuuden osalta selvästi.  
 
Kuvassa 26 on esitetty lepohuoneen hiilidioksidipitoisuus lepohetken aikana, huoneen 
pinta-ala, suunnitellut ja mitatut ilmavirrat sekä henkilökuorma. 
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Päiväkoti 4, leikkihuone 35,8m2,
suunn. tuloilmamäärä 60 l/s, suunn. poistoilmamäärä 60 l/s
mit.tuloilmamäärä 44 l/s, mit.poistoilmamäärä 39 l/s, 0-13 hlö
CO2-pitoisuus (ppm)
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KUVA 26. Lepohuoneen hiilidioksidipitoisuus lepohetken aikana. 
 
Lepohuoneen tuloilmavirta neliömetriä kohden on 1,2 l/s ja henkilöä kohden (kun 
huoneessa oli 18 henkilöä) 2,4 l/s. Lepohuoneen henkilökuorma oli mittaustilanteessa 
normaalia pienempi. Tuloilmavirta ei täyttä D2 henkilöperusteista ohjearvoa mittaus-
ajankohdan kuormituksella eikä pinta-alaperusteista ohjearvoa. Huoneen hiilidioksidi-
pitoisuus nousi maksimikuormituksen aikana arvoon 1293 ppm. Hiilidioksidipitoisuus 
ylitti D2:n ohjearvon (1200 ppm). Taulukossa 9 on esitetty leikki- ja lepohuoneen 
lämpöolosuhdemittausten tulokset. 
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Päiväkoti 4, lepohuone 35,8m2,
suunn. tuloilmamäärä 60 l/s, suunn. poistoilmamäärä 60 l/s
mit.tuloilmamäärä 44 l/s, mit.poistoilmamäärä 39 l/s, 4-18 hlö
CO2-pitoisuus (ppm)
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TAULUKKO 9. Lämpöolosuhdesuureiden keskiarvot mittausjaksolla. 
Mittauspäivä 19.4.2010. 
 mitattu suure  Aika Leikkihuone Lepohuone 
8:53 – 9:53 12:19 - 13:48 
ulkoilman lämpötila tu (°C) 3,4 8,1 
ulkoilman suhteellinen kosteus RHu (%) 52 38 
ilman lämpötila ti 0,1m (°C) 20,7 20,4 
ilman lämpötila ti 1,1m  (°C) 21,4 21,1 
ilman lämpötila ti 1,7m (°C) 21,3 21,1 
operatiivinen lämpötila to 1,1m  (°C) 21,3 21,1 
sisäänpuhallusilman lämpötila tsp (°C) 20,4 20,1 
poistoilman lämpötila tp (°C) 21,1 21,2 
sisäänpuhallusilman suhteellinen kosteus RHsp (%) 20 19 
huoneilman suhteellinen kosteus RH1.1m(%) 22 26 
poistoilman suhteellinen kosteus RHp (%) 22 25 
ilman liikenopeus V 3 min (m/s) 0,07 0,07 
lattian pintalämpötila tl (°C) 20 20 
 
Leikki- ja lepohuoneen lämpötilat olivat ohjearvojen mukaiset (alle 22 °C). Lattian 
pintalämpötila täytti Asumisterveysoppaan hyvän tason.  
 
Leikki- ja lepohuone sijaitsi päiväkodin laajennusosassa, joka on valmistunut vuonna 
2009. Ilmamäärämittausten yhteydessä todettiin, että tuloilmakanavistossa on runsaas-
ti rakennuspölyä (kuva 27). 
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KUVA 27. Rakennusaikaista pölyä tuloilmakanavistossa. 
 
7 PÄIVÄKOTI 5 
 
7.1 Taustatiedot 
 
Päiväkoti 5 (kuva 28) on rakennettu vuonna 1947. Rakennus on otettu päiväkoti käyt-
töön vuonna 1993, sitä on peruskorjattu ja laajennettu vuonna 2009. Kohteen huone-
pinta-ala on 293 m2 ja rakennustilavuus 1142 m3. Rakennuksen lämmitysenergianku-
lutus oli vuonna 2008 181 MWh ja sähköenergiankulutus 11 MWh.  
 
 KUVA 28. Mittauskohde 5
 
Päiväkodissa ilmanvaihtotapana on koneellinen tulo
tuloilmakone 1 toimii täydellä teholla
20:00. Muina aikoina tuloilmakone 1 on pois päältä. Tuloilmakone 2 toimii 
holla klo 6:00 – 22:00. Muina aikoina tuloilmakone 2 on pois päältä. Tuloilmakone 
suodattimien vaihdosta vastaa laitetoimittaja.
lämpö ja lämmönjakotapana on vesikiertoinen patterilämmitys.
 
Päiväkodissa on kaksi
sa on yhteensä 13 henkilöä. 
 
7.2 Mittaustulokset
 
Perusmittaukset  
 
Kuvassa 29 on esitetty leikkihuoneen hiilidioksidipitoisuus leikkihetken aikana, hu
neen pinta-ala, suunnitellut ja mitatut ilmavirrat sekä henkilökuorma.
 
. 
- ja poistoilmanvaihto.
 klo 6:00 – 18:00 ja puoli
 Lämmitysmuotona kohteessa 
 
 hoitoryhmää, joihin kuuluu 38 lasta. Henkilökuntaa päiväkodi
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 Päiväkodin 
teholla klo 18:00 – 
puolite-
1 
on kauko-
s-
o-
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KUVA 29. Leikkihuoneen hiilidioksidipitoisuus leikkihetken aikana.  
 
Tuloilmavirta huoneeseen on 3,2 (l/s)/m2 ja henkilöä kohden (kun huoneessa oli 16 
henkilöä) 3,2 l/s. Tuloilmavirta täyttää D2 2010 pinta-alaperusteisen ohjearvon, mutta 
ei henkilöperusteista ohjearvoa mittausajankohdan kuormituksella.  
 
Mittauksen alkaessa huoneessa oli jo henkilöitä, josta lähtötilanteen korkea hiilidiok-
sidipitoisuus johtuu. Leikkihuoneessa hiilidioksidipitoisuus nousi arvoon 1285 ppm, 
kun huoneessa oli 16 henkilöä. Leikkihuone ei täyttä D2:n ohjearvoa hiilidioksidipi-
toisuuden osalta mittausajankohdan kuormituksella.  
 
Kuvassa 30 on esitetty lepohuoneen hiilidioksidipitoisuus lepohetken aikana, huoneen 
pinta-ala, suunnitellut ja mitatut ilmavirrat sekä henkilökuorma. 
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Päiväkoti 5, leikkihuone 16m2,
suunn. tuloilmamäärä 50 l/s, suunn. poistoilmamäärä 40 l/s
mit.tuloilmamäärä 51 l/s, mit.poistoilmamäärä 27 l/s, 0-16 hlö
CO2-pitoisuus (ppm)
37 
 
 
KUVA 30. Lepohuoneen hiilidioksidipitoisuus lepohetken aikana. 
 
Tuloilmavirta lepohuoneessa oli 32 % pienempi kuin suunniteltu ilmavirta. Lepohuo-
neen tuloilmavirta neliömetriä kohden on 1,4 l/s ja henkilöä kohden (kun huoneessa 
oli 11 henkilöä) 2,5 l/s. Tuloilmavirta ei täyttä D2 henkilöperusteista ohjearvoa mit-
tausajankohdan kuormituksella eikä pinta-alaperusteista ohjearvoa. 
 
Lepohuoneessa oli enimmillään 11 henkilöä lepohetken aikana. Lepohetken aikana 
hiilidioksidipitoisuus nousi arvoon 1225 ppm.  Lepohuone ei täyttä D2:n ohjearvoa 
hiilidioksidipitoisuuden osalta näin suurella henkilömäärällä. Taulukossa 10 on 
esitetty leikki- ja lepohuoneen lämpöolosuhdemittausten tulokset. 
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Päiväkoti 5, lepohuone 20,5m2,
suunn. tuloilmamäärä 41 l/s, suunn. poistoilmamäärä 41 l/s
mit.tuloilmamäärä 28 l/s, mit.poistoilmamäärä 42 l/s, 0-11 hlö
CO2-pitoisuus (ppm)
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TAULUKKO 10. Lämpöolosuhdesuureiden keskiarvot mittausjaksolla. 
Mittauspäivä 20.4.2010. 
 mitattu suure  Aika Leikkihuone Lepohuone 
8:20 - 9:20 12:10 - 13:15 
ulkoilman lämpötila tu (°C) 7,0 7,0 
ulkoilman suhteellinen kosteus RHu (%) 47 26 
ilman lämpötila ti 0,1m (°C) 23,0 22,0 
ilman lämpötila ti 1,1m  (°C) 23,7 22,5 
ilman lämpötila ti 1,7m (°C) 23,6 22,3 
operatiivinen lämpötila to 1,1m  (°C) 23,9 22,6 
sisäänpuhallusilman lämpötila tsp (°C) 29,9 19,5 
poistoilman lämpötila tp (°C) 24,6 22,7 
sisäänpuhallusilman suhteellinen kosteus RHsp (%) 11 11 
huoneilman suhteellinen kosteus RH1.1m(%) 26 21 
poistoilman suhteellinen kosteus RHp (%) 26 20 
ilman liikenopeus V 3 min (m/s) 0,02 0,02 
lattian pintalämpötila tl (°C) 23 20 
 
Leikkihuoneen sisäänpuhallusilman lämpötilan keskiarvo oli mittausten aikana todella 
korkea (29,9 °C). Syyksi selvisi jälkeenpäin ilmanvaihtokoneen lämmityspatterin sää-
töventtiili, joka oli täysin auki. Korkea sisäänpuhallusilman lämpötila nosti ilman 
lämpötilaa ja operatiivista lämpötilaa.  
 
Leikkihuoneessa ilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan keskiarvo seurantajak-
solla nousi yli lämmityskauden suositusarvon 22 °C. Korkeimmillaan ilman lämpötila 
nousi lepohuoneessa seurantajaksolla 22,6 °C:een ja leikkihuoneessa 24,1 °C:een. 
Lattian pintalämpötilat täyttivät molemmissa huoneissa Asumisterveysoppaan hyvän 
tason. Lepohuoneessa huoneen poistoilmaventtiilit aiheuttivat häiritsevää ääntä.  
 
8 YHTEENVETO 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli saada uutta päivitettyä tietoa päiväkotien sisäilman laa-
dusta, ilmanvaihdon riittävyydestä ja lämpöolosuhteista. Tavoitteena oli myös määrit-
tää, kuinka hyvin päiväkotien sisäilman laatu vastaa nykyisiä suosituksia ja määräyk-
39 
 
siä ja ovatko toimenpiteet energiatehokkuuden parantamisesta vaikuttaneet sisäolo-
suhteiden terveellisyyteen ja viihtyisyyteen.  
 
Nykyiset pinta-alaperusteiset tuloilmamäärät eivät täyttyneet kuin yhdessä leikkihuo-
neessa. Henkilöperusteiset tuloilmamäärät eivät täyttyneet yhdessäkään leikkihuo-
neessa. Vaikka tuloilmamäärät olivat alhaisia kuormitukseen nähden, niin leikkihetken 
aikana auki tai raollaan olevat ovet pienensivät hiilidioksidipitoisuuden nousua. 
 
Lepohuoneiden hiilidioksidipitoisuudet nousivat huomattavasti korkeammalle tasolle 
kuin leikkihuoneiden pitoisuudet. Viidestä mitatusta lepohuoneesta yhdessä ilman 
hiilidioksidipitoisuus nousi yli terveydensuojelulain enimmäisarvon (1500 ppm) ja 
kahdessa muussa pitoisuus ylitti arvon 1200 ppm. Painovoimaisella ilmanvaihdolla 
toteutetussa lepohuoneessa hiilidioksidipitoisuus nousi arvoon 2600 ppm, vaikka huo-
neessa ei ollut mittaushetkellä edes normaalikuormitusta. Lepohuoneiden korkeat hii-
lidioksidipitoisuudet johtuvat liian suurista henkilökuormista tuloilmamäärään näh-
den. Pahimmillaan tuloilmamäärä lepohuoneessa oli vain 61 % suunnitellusta tuloil-
mamäärästä. Vain yhdessä tutkituista lepohuoneista tuloilmamäärä täytti nykyisen D2 
henkilöperusteisen ohjearvon (6 (l/s)/hlö) Huoneen tuloilmavirralla (8 (l/s)/hlö) hiili-
dioksidipitoisuus oli alle 800 ppm. 
 
Ilman lämpötila oli useimmissa leikki- ja lepohuoneissa hieman liian korkea. Vain 
yhdessä lepohuoneessa mitattiin liian korkeita ilman liikenopeuden arvoja. Korkean 
ilman liikenopeuden syyksi selvisi kanavien nuohouksen jälkeen väärin asennettu tu-
loilmasäleikkö. Muissa leikki- ja lepohuoneissa ilman liikenopeus täytti Sisäilmasto-
luokitus 2008 S1-luokan tavoitearvon. Kaikissa mitatuissa huoneissa lattian pintaläm-
pötila täytti Asumisterveysohjeen välttävän tason ja yhdeksässä hyvän tason. 
 
Mittausten yhteydessä ilmanvaihtojärjestelmistä löydettiin myös useita puutteita. Ha-
vaitut puutteet liittyivät kanavistojen pölyisyyteen, väärin suunnattuihin tuloil-
masäleikköihin ja virheellisiin asetusarvoihin. Yhdessä kohteessa lepohuoneen pois-
toilmaventtiilien äänitaso oli liian korkea ja yhdessä kohteessa poistoilmaventtiilit 
olivat irti poistoilmakanavasta. 
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Leikki- ja lepohuoneiden henkilökuorma vaihtelee päivän aikana huomattavasti päi-
väkodeissa. Leikki- ja lepohuoneiden henkilömääriä, joita ilmanvaihdon suunnittelus-
sa on käytetty, ei tulisi ylittää. Päiväkodin henkilökunnalla tulisi olla myös tieto, kuin-
ka suurelle henkilömäärälle leikki- ja lepohuoneiden ilmanvaihto on suunniteltu. 
Energiataloudellisesti olisi suositeltavaa, että ilmanvaihto toteutettaisiin siten, että 
leikki- ja lepohuoneiden ilmanvaihtoa voidaan tehostaa tai pienentää kuormituksen 
mukaan. Tätä periaatetta tulisi pyrkiä toteuttamaan uudis- ja korjausrakentamisessa.  
 
Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että päiväkotien sisäilmaongelmat 
ovat samoja kuin aiemmissa tutkimuksissa (Oulun seudun ympäristötoimen raportti 
2/2009, Jalas & Kimari 2002) todetut ongelmat, eli suurimmat ongelmat ovat riittä-
mättömässä ilmanvaihdossa henkilömääriin nähden ja ilmanvaihtojärjestelmien yllä-
pidossa. Ylläpitoon ja huoltoon tulisikin panostaa nykyistä enemmän resursseja. Myös 
asennusten aikaiseen valvontaan (puhtaus) ja käyttöönottoon (toiminta-arvot, ilmavir-
tojen säätö) olisi hyvä kohdistaa nykyistä enemmän resursseja, mikäli mahdollista. 
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